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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de
los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Informacion actualizada en nuestra web.

We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in our
Technical Sheets. Updated information is available on our website.

Nous nous réservons le droit de fournir des matériels pouvant étre légérement différents
de ceux qui sont décrits dans nos fiches techniques. Information remise & jour dans notre
page web.

Geringfiigige Anderungen der Materialien gegeniiber den Beschreibungen in den
technischen Datenblattern vorbehalten.Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer
Website.

Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que podem divergir ligeiramente dos
materiais descritos nas nossas Fichas Técnicas. Informagoes actualizadas no nosso
website.

S1

Sonda S1 (Camara)
Probe S1 (Cold room)
Sonde S1 (Chambre)
Fihler S1 (Raum)
Sonda S1 (Camara)

S2 (100=2, 4)

Sonda S2 (Evaporador)
Probe S2 (Evaporator)

Sonde S2 (Evaporateur)
Fiihler S2 (Verdampfer)
Sonda S2 (Evaporador)

D1

Ver parametro

See parameter

Voir parametre  [10
Siehe Parameter

Ver parametro

D2

Ver parametro

See parameter |20
Voir parametre

Siehe Parameter

Ver parametro

S3/D3

Ver parametro

See parameter

Voir paramétre 130
Siehe Parameter

Ver parametro

SH 100=1,2
Sonda Humedad
Humidity probe

Sonde d'humidité
Feuchtigkeits Fihler
Sonda humidade

230V~
Para mas ejemplos de conexion, consulte la nota de aplicacion en la web. L _w_ N
For more connection examples, see the application note on the web. 10

Pour plus d'exemples de connexion, voir la note d'application sur le web.
Weitere Anschlussbeispiele finden Sie im Anwendungshinweis im Web.
Para obter mais exemplos de conexdo, consulte a nota do aplicativo na web.
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A: Frio + humidificacién / Cold + Humidification / Froid + Humidification / Kalte
+ Befeuchtung / Frio + Humidificacao
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In2=1 (+rH07=1)
In2=2 (+rH07=1)

B: Frio + calor + Deshumidificacion / Cold + heat + Dehumidification / Froid + chaleur +
Déshumidification / Kalte + Warme + Entfeuchtung / Frio + calor + Desumidificacao
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*Revise las instrucciones de su humidificador / deshumidificador para saber como concetarlo / Review the humidifier / dehumidifier's instructions to consult how to connect it / Vérifiez les instructions de votre humidificateur / déshumidificateur pour savoir
comment le connecter / Anweisungen zum Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Befeuchters / Entfeuchters / Reveja as instrugdes do seu humidificador / desumidificador para saber como liga-lo.



@5 Compresor Resistencia de carter , . g ., . ., .y . .
Compressor (G Crankcase resistor C: Frio y calor + Humidificacion y Deshumidificacién / Cold & heat + Humidification & Dehumi-

In1=4,5, 6, 10, 11

Compresseur Résistance du carter
Eomireeee R e S Aastens NTC /DI dification / Froid et chaleur + Humidification et Déshumidification / Kalte und Warme +
) ) D1 Gnd D2 [10= 5 [20=3 . T ~ . e -
oo (R Vet s s |19=p 129=3 Befeuchtung und Entfeuchtung / Frio e calor + Humidificacdo e Desumidificacdo
?ﬁa'eg”niﬁinm ﬁ?é!%‘ﬁ?éiﬁﬁi‘%%?ﬁem _;E!E;—
Solenoide Ventilador evaporador AUX 3 AUX 2 EHUMID DEF FAN ECOOL AUX 1 2305\6/%&-110%
| | o | | | z

[ Resistencia desescarche / solenoide desescarche
gyl Defrost resistor / defrost solenoid
Résistance dégivrage / solénoide dégivrage
Abtauungswiderstand / abtauung magnetventil B
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Resisténcia degelo / solenoide degelo NTC /DI DNV OOV
I Resistencias evaporador Humidificador D1 Gnd D2 110=5 |
A Evaporator resistors 6 Humidifier 111=1 MODBUS
Résistances évaporateur Humidificateur - L N
Verdampferwiderstande Befeuchter (Elﬁ A
Resisténcias evaporador Humidificador

_& Valvula para aporte de calor por hot gas 4-20 mA 150W
ll Hot Gas heat supply valve 230V~
Robinhet dd'apport de chaleur par In2=3,4,6,7,9,1 0) (+I’H07=0) _L@N €]

gaz chau
Ventil zur Warmeversorgung durch HeiBgas ;3(&)\f\~

Vélvula de entrada de calor por gas quente + L?Tg] In1=4,5, 6, L N ©
Presostato para aporte de calor por hot gas i L N _ﬁ
@ Hot Gas heat supply pressure switch NTC /DI (1) )

HG  Pressostat pour apport de chaleur par gaz chaud

Pressostato para entrada de calor por gés quente
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Druckschalter fiir die Warmezufuhr durch HeiBgas D1 Gnd D2 H?i 05 120=13 % _% 3000W
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@1 Presostato alta + Presostato baja

High pressure + Low pressure controllers
Pressostat haute pression + Pressostat basse pression
Uberdruckwachter + Unterdruckwachter
Pressostato alta + Pressostato baixa

Qg,
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ﬂ 3000W
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Presostato baja Presostato alta
ﬂl Low pressure controllers Ig-_q-l High pressure

Pressostat basse pression Pressostat haute pression

Unterdruckuachter Uberdruckwachter D: Frio y calor / Cold & heat/ Froid et chaleur / Kalte und Warme / Frio e calor
Pressostato baixa Pressostato alta
@ In2=6, 7, 8,9, 10, 11

Valvula entrada condensador : : : : : : : 230V~ + 10%
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Advertencias / Warnings / o
Avertissements / Warnungen / Mopees B =
Avisos b 2
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In2=5 (+ 100=3 or 4 & rH07=1) . P
In2=8 (+ 100=3 or 4 & rHO7=1) B3
In2=11 (+ 100=3 or 4 & rH07=1) —LBN B

B
3000 W

@ 230V~




